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1. OBJETIVO 

Este documento tem como finalidade a orientação quanto às interferências 
multidisciplinares no projeto básico, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL E CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
UTILIDADES (CUT) DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES, EM 
CONFINS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, objeto de licitação pública pautada na 
lei 8.666/93 ratificada pela orientação da PRAI Nº. 03/2006 de 12/07/2006. 

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  

A metodologia adotada para apresentação do conjunto de plantas relativas à análise 
de interferências foi a de se apresentar sobre a base de arquitetura de todos os 
pavimentos, a representação gráfica das disciplinas de Sistemas elétricos, 
Instalações hidrossanitárias, Sistemas Eletromecânicos - Ar condicionado e 
Sistemas eletrônicos. 

Na presente etapa de projeto, as disciplinas complementares possuem seus 
produtos com status de emissão inicial, e, portanto, as incompatibilidades que 
porventura possam ser evidenciadas através desta análise de interferências serão 
sanadas na oportunidade da revisão do documento, juntamente com o atendimento 
aos comentários da fiscalização. 

Em complemento, pelo fato deste produto representar as interferências planificadas, 
é possível que se cometa o erro de identificar uma incompatibilidade entre 
instalações que na realidade não ocorre por estarem ocupando espaços em cotas 
de nível diferenciadas. Neste caso é aconselhável que se consulte a documentação 
da disciplina, onde tais informações podem ser identificadas corretamente. 

Foram representadas nas plantas de interferências as seguintes disciplinas: 

• Arquitetura: 

Plantas do subsolo, pavimento térreo, mezanino e terraço panorâmico, do 
Terminal de Passageiros, CUT, Depósito de Concessões comerciais e Anexo Social. 

• Instalações Hidrossanitárias: 

Água Fria e Esgoto 

Instalações de Combate a Incêndio 

• Instalações Elétricas: 

Iluminação e Canaletas 

• Sistemas Eletrônicos: 

Sonorização e Detecção e Alarme de Incêndio 
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• Sistemas Eletromecânicos: 

Ar condicionado 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Segue abaixo, listagem dos documentos dos quais foram extraídas as informações 
constantes nas pranchas do projeto de interferência: 

Arquitetura 

1127/00-IA-DE-3060 CF.06/201.08/8325
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA GERAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 

1127/00-IA-DE-3061 CF.06/201.08/8326
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 1

1127/00-IA-DE-3062 CF.06/201.08/8327
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 2

1127/00-IA-DE-3063 CF.06/201.08/8328
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 3

1127/00-IA-DE-3064 CF.06/201.08/8329
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 4

1127/00-IA-DE-3065 CF.06/201.08/8330
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 5

1127/00-IA-DE-3066 CF.06/201.08/8331
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

SUBSOLO 6

1127/00-IA-DE-3070 CF.06/201.08/8332
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA GERAL DO PAVIMENTO 

TERREO 

1127/00-IA-DE-3071 CF.06/201.08/8333
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 1

1127/00-IA-DE-3072 CF.06/201.08/8334
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 2

1127/00-IA-DE-3073 CF.06/201.08/8335
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 3

1127/00-IA-DE-3074 CF.06/201.08/8336
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 4

1127/00-IA-DE-3075 CF.06/201.08/8337
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 5

1127/00-IA-DE-3076 CF.06/201.08/8338
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

TÉRREO 6

1127/00-IA-DE-3080 CF.06/201.08/8339
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA GERAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO

1127/00-IA-DE-3081 CF.06/201.08/8340
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 1

1127/00-IA-DE-3082 CF.06/201.08/8341
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 2

1127/00-IA-DE-3083 CF.06/201.08/8342
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 3

1127/00-IA-DE-3084 CF.06/201.08/8343
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 4

1127/00-IA-DE-3085 CF.06/201.08/8344
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 5

1127/00-IA-DE-3086 CF.06/201.08/8345
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO PAVIMENTO 

MEZANINO 6

1127/00-IA-DE-3087 CF.06/201.08/8346
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA GERAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO

1127/00-IA-DE-3088 CF.06/201.08/8347
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO 1

1127/00-IA-DE-3089 CF.06/201.08/8348
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO 2

1127/00-IA-DE-3090 CF.06/201.08/8349
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO 3

1127/00-IA-DE-3091 CF.06/201.08/8350
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO 4

1127/00-IA-DE-3092 CF.06/201.08/8351
ARQUITETURA TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO 

PANORAMICO 5  
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Instalações Hidrossanitárias - TPS 

Água fria 

1127/00-IH-DE-3100
CF.06/506.08/8712 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3101
CF.06/506.08/8713 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 2

1127/00-IH-DE-3102
CF.06/506.08/8714 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3103
CF.06/506.08/8715 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 4

1127/00-IH-DE-3104
CF.06/506.08/8716 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 5

1127/00-IH-DE-3105
CF.06/506.08/8717 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 6

1127/00-IH-DE-3106
CF.06/506.08/8718 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA SUBSOLO 7

1127/00-IH-DE-3107
CF.06/506.24/8719 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS DO SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3108
CF.06/506.24/8435 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS DO SUBSOLO 2

1127/00-IH-DE-3109
CF.06/506.24/8436 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS DO SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3122
CF.06/506.24/8437 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS DO SUBSOLO 4

1127/00-IH-DE-3110
CF.06/506.08/8720 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3111
CF.06/506.08/8721 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3112
CF.06/506.08/8722 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3113
CF.06/506.08/8723 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3114
CF.06/506.08/8724 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3115
CF.06/506.08/8725 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 6

1127/00-IH-DE-3116
CF.06/506.24/8726 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3117
CF.06/506.24/8727 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3118
CF.06/506.24/8438 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3119
CF.06/506.24/8439 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3120
CF.06/506.24/8440 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3121
CF.06/506.24/8442 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

TÉRREO 6

1127/00-IH-DE-3130
CF.06/506.08/8728 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3131
CF.06/506.08/8729 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3132
CF.06/506.08/8730 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3133
CF.06/506.08/8731 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3134
CF.06/506.08/8732 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 5

1127/00-IH-DE-3135
CF.06/506.08/8733 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 6

1127/00-IH-DE-3136
CF.06/506.24/8734 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3137
CF.06/506.24/8735 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3138
CF.06/506.24/8443 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3139
CF.06/506.24/8444 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3140
CF.06/506.24/8445 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA ISOMÉTRICOS PAVIMENTO 

MEZANINO 5

1127/00-IH-DE-3150
CF.06/506.08/8736 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA TERRAÇO 1

1127/00-IH-DE-3151
CF.06/506.08/8737 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ÁGUA FRIA PLANTA TERRAÇO 2  
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 Esgoto 
 

1127/00-IH-DE-3200
CF.06/557.08/8744 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3201
CF.06/557.08/8745 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 2

1127/00-IH-DE-3202
CF.06/557.08/8746 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3203
CF.06/557.08/8747 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 4

1127/00-IH-DE-3204
CF.06/557.08/8748 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 5

1127/00-IH-DE-3205
CF.06/557.08/8749 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 6

1127/00-IH-DE-3206
CF.06/557.08/8750 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA SUBSOLO 7

1127/00-IH-DE-3207
CF.06/557.07/8751 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3208
CF.06/557.07/8219 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES SUBSOLO 2

1127/00-IH-DE-3209
CF.06/557.07/8220 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3210
CF.06/557.08/8752 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3211
CF.06/557.08/8753 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3212
CF.06/557.08/8754 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3213
CF.06/557.08/8755 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3214
CF.06/557.08/8756 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3215
CF.06/557.08/8757 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 6

1127/00-IH-DE-3216
CF.06/557.07/8758 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3217
CF.06/557.07/8759 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3218
CF.06/557.07/8221 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3219
CF.06/557.07/8449 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3238
CF.06/557.07/8450 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3220
CF.06/557.08/8760 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3221
CF.06/557.08/8761 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3222
CF.06/557.08/8762 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3223
CF.06/557.08/8763 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3224
CF.06/557.08/8764 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 5

1127/00-IH-DE-3225
CF.06/557.08/8765 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 6

1127/00-IH-DE-3226
CF.06/557.07/8766 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3227
CF.06/557.07/8451 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3228
CF.06/557.07/9100 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3229
CF.06/557.07/9101 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3230
CF.06/557.08/8767 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA TERRAÇO 1

1127/00-IH-DE-3231 CF.06/557.08/8768 HIDROSSANITÁR
IOS

TERMINAL DE 
PASSAGEIROS

ESGOTO PLANTA TERRAÇO 2

1127/00-IH-DE-3232
CF.06/557.08/8769 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA TERRAÇO 3

1127/00-IH-DE-3233
CF.06/557.08/8770 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA TERRAÇO 4

1127/00-IH-DE-3234
CF.06/557.08/8771 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO PLANTA TERRAÇO 5  

1127/00-IH-DE-3235
CF.06/557.07/8772 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TERRAÇO 1

1127/00-IH-DE-3236
CF.06/557.07/8773 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TERRAÇO 2

1127/00-IH-DE-3237
CF.06/557.07/8774 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO AMPLIAÇÕES TERRAÇO 3

1127/00-IH-DE-3240
CF.06/557.07/8795 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
ESGOTO DETALHES GERAIS  
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 Incêndio 
 

1127/00-IH-DE-3300
CF.06/600.08/8775 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3301
CF.06/600.08/8776 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 2

1127/00-IH-DE-3302
CF.06/600.08/8777 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3303
CF.06/600.08/8778 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 4

1127/00-IH-DE-3304
CF.06/600.08/8779 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 5

1127/00-IH-DE-3305
CF.06/600.08/8780 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 6

1127/00-IH-DE-3307
CF.06/600.08/9103 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 7

1127/00-IH-DE-3308
CF.06/600.08/9104 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 8

1127/00-IH-DE-3309
CF.06/600.08/9105 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA SUBSOLO 9

1127/00-IH-DE-3306
CF.06/600.23/8781 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES ESQUEMA VERTICAL EIXOS A-CA

1127/00-IH-DE-3310
CF.06/600.08/8782 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3311
CF.06/600.08/8783 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3312
CF.06/600.08/8784 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3313
CF.06/600.08/8785 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3314
CF.06/600.08/8786 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3315
CF.06/600.08/8787 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 6

1127/00-IH-DE-3316
CF.06/600.23/8788 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES ESQUEMA VERTICAL EIXOS CA-

CT

1127/00-IH-DE-3317
CF.06/600.08/9106 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA GALERIA TÉCNICA 

TÉRREO

1127/00-IH-DE-3320
CF.06/600.08/8789 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3321
CF.06/600.08/8790 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3322
CF.06/600.08/8791 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3323
CF.06/600.08/8792 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3324
CF.06/600.08/8793 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 5

1127/00-IH-DE-3325
CF.06/600.08/8794 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 6

1127/00-IH-DE-3327
CF.06/600.08/9107 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA GALERIA TÉCNICA 

MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3328
CF.06/600.08/9109 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA GALERIA TÉCNICA 

MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3330
CF.06/600.08/9413 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA TERRAÇO 1

1127/00-IH-DE-3331
CF.06/600.08/9414 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA TERRAÇO 2

1127/00-IH-DE-3332
CF.06/600.08/9415 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA TERRAÇO 3

1127/00-IH-DE-3333
CF.06/600.08/9416 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA COBERTURA / CASA DE 

MÁQUINAS 1

1127/00-IH-DE-3334
CF.06/600.08/9111 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA COBERTURA / CASA DE 

MÁQUINAS 2

1127/00-IH-DE-3335
CF.06/600.08/9112 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES PLANTA COBERTURA / CASA DE 

MÁQUINAS 3

1127/00-IH-DE-3336
CF.06/600.07/9417 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES E 
SPRINKLERS

DETALHES CASA DE BOMBAS

1127/00-IH-DE-3340
CF.06/600.07/9419 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
HIDRANTES E 
SPRINKLERS

DETALHES GERAIS

1127/00-IH-DE-3400
CF.06/600.08/9420 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 1

1127/00-IH-DE-3401
CF.06/600.08/9421 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 2  

1127/00-IH-DE-3402
CF.06/600.08/9422 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 3

1127/00-IH-DE-3403
CF.06/600.08/9423 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 4

1127/00-IH-DE-3404
CF.06/600.08/9424 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 5

1127/00-IH-DE-3405
CF.06/600.08/9425 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA SUBSOLO 6  

 



INFRAERO                                 CF.01/000.75/8158/01                                       FL   8/12   

 

1127/00-IH-DE-3410
CF.06/600.08/9426 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1

1127/00-IH-DE-3411
CF.06/600.08/9427 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 2

1127/00-IH-DE-3412
CF.06/600.08/9428 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 3

1127/00-IH-DE-3413
CF.06/600.08/9429 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 4

1127/00-IH-DE-3414
CF.06/600.08/9430 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 5

1127/00-IH-DE-3415
CF.06/600.08/9431 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 6

1127/00-IH-DE-3420
CF.06/600.08/9432 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 1

1127/00-IH-DE-3421
CF.06/600.08/9433 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 2

1127/00-IH-DE-3422
CF.06/600.08/9434 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 3

1127/00-IH-DE-3423
CF.06/600.08/9435 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 4

1127/00-IH-DE-3424
CF.06/600.08/9436 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 5

1127/00-IH-DE-3425
CF.06/600.08/9437 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA PAVIMENTO MEZANINO 6

1127/00-IH-DE-3430
CF.06/600.08/9438 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA TERRAÇO 1

1127/00-IH-DE-3431
CF.06/600.08/9439 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA TERRAÇO 2

1127/00-IH-DE-3432
CF.06/600.08/9440 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA TERRAÇO 3

1127/00-IH-DE-3433
CF.06/600.08/9441 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA COBERTURA

1127/00-IH-DE-3434
CF.06/600.08/9442 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA GALERIA TÉCNICA 

TÉRREO

1127/00-IH-DE-3435
CF.06/600.08/9443 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS PLANTA GALERIA TÉCNICA 

MEZANINO

1127/00-IH-DE-3436
CF.06/600.24/9418 HIDROSSANITÁR

IOS
TERMINAL DE 

PASSAGEIROS
SPRINKLERS ISOMÉTRICOS  

 
 
Instalações hidrossanitárias – CUT 
 

1127/00-IH-DE-3700
CF.26/501.08/9459 HIDROSSANITÁR

IOS
CENTRAL DE UTILIDADES 

(CUT)
ÁGUAS PLUVIAIS PLANTA GERAL E DETALHES 

SISTEMA REAPROVEITAMENTO

1127/00-IH-DE-3701
CF.26/501.08/9460

HIDROSSANITÁR
IOS

CENTRAL DE UTILIDADES 
(CUT) ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA E CORTES 
RESERVATÓRIO INFERIOR 
REAPROVEITAMENTO

1127/00-IH-DE-3702
CF.26/501.11/9461 HIDROSSANITÁR

IOS
CENTRAL DE UTILIDADES 

(CUT)
ÁGUAS PLUVIAIS DETALHES RESERVATÓRIO 

INFERIOR REAPROVEITAMENTO

1127/00-IH-DE-3703
CF.26/501.08/9462

HIDROSSANITÁR
IOS

CENTRAL DE UTILIDADES 
(CUT) ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA RESERVATÓRIO 
SUPERIOR REAPROVEITAMENTO

1127/00-IH-DE-3704
CF.26/501.11/9463

HIDROSSANITÁR
IOS

CENTRAL DE UTILIDADES 
(CUT) ÁGUAS PLUVIAIS

CORTE RESERVATÓRIO 
SUPERIOR REAPROVEITAMENTO

1127/00-IH-DE-3705
CF.26/501.08/9464 HIDROSSANITÁR

IOS
CENTRAL DE UTILIDADES 

(CUT)
ÁGUAS PLUVIAIS PLANTA E CORTES FILTROS

1127/00-IH-DE-3706
CF.26/501.08/9465 HIDROSSANITÁR

IOS
CENTRAL DE UTILIDADES 

(CUT)
ÁGUAS PLUVIAIS PLANTA E CORTES CAIXA 

SEPARADORA

1127/00-IH-DE-3710 CF.26/550.01/8211 HIDROSSANITÁR
IOS

IMPLANTAÇÃO GERAL ESGOTO PLANTA REDE DE ÁGUAS CINZAS

1127/00-IH-DE-3711
CF.26/550.08/8212

HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

O
ESGOTO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ÁGUAS CINZAS - PLANTAS, 
CORTES E DETALHES

1127/00-IH-DE-3712 CF.26/550.01/8213 HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

ESGOTO ARRANJO GERAL DO SISTEMA 
DE ÁGUAS CINZAS

1127/00-IH-DE-3713 CF.26/554.08/8214
HIDROSSANITÁR

IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

O
ESGOTO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS CINZAS - PLANTA, 
CORTES E DETALHES

1127/00-IH-DE-3714 CF.26/506.08/8215 HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

ÁGUA REUSO RESERVATÓRIO INFERIOR - 
CORTES E DETALHES

1127/00-IH-DE-3715 CF.26/506.07/8216 HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

ÁGUA REUSO RESERVATÓRIO INFERIOR - 
DETALHE E CORTES

1127/00-IH-DE-3716 CF.26/506.08/8217 HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

ÁGUA REUSO RESERVÁTORIO SUPERIOR - 
PLANTAS

1127/00-IH-DE-3717 CF.26/506.07/8218 HIDROSSANITÁR
IOS

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO/RESERVATÓRI

ÁGUA REUSO RESERVÁTORIO SUPERIOR - 
CORTES  
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Instalações Elétricas 
 

1127/00-IE-DE-3103 CF.06/401.08/8815
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

GALERIA DE UTILIDADES

1127/00-IE-DE-3185 CF.06/401.07/8867
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

GALERIA DE UTILIDADES

1127/00-IE-DE-3110 CF.06/401.08/8817
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 1 EIXOS 15E À 9E

1127/00-IE-DE-3111 CF.06/401.08/8818
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 2 EIXOS 8E À 4E

1127/00-IE-DE-3112 CF.06/401.08/8819
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 3 EIXOS 3E À 3D

1127/00-IE-DE-3113 CF.06/401.08/8820
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 4 EIXOS 2E À 2D

1127/00-IE-DE-3114 CF.06/401.08/8821
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 5 EIXOS 4D À 9D

1127/00-IE-DE-3115 CF.06/401.08/8822
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 6 EIXOS 10D À 15D

1127/00-IE-DE-3116 CF.26/401.08/8823
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

CENTRAL DE UTILIDADES - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL 7 EIXOS 01 À 21

1127/00-IE-DE-3124 CF.06/401.08/8831
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
SUBSOLO

PLANTA PARCIAL ANEXO 1

1127/00-IE-DE-3130 CF.06/401.08/8833
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 1 EIXOS 15E À 9E

1127/00-IE-DE-3131 CF.06/401.08/8834
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 2 EIXOS 9E À 4E

1127/00-IE-DE-3132 CF.06/401.08/8835
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 3 EIXOS 3E À 3D

1127/00-IE-DE-3133 CF.06/401.08/8836
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 4 EIXOS 4D À 9D

1127/00-IE-DE-3134 CF.06/401.08/8837
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 5 EIXOS 10D À 15D

1127/00-IE-DE-3135 CF.06/401.08/8838
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TÉRREO

PLANTA PARCIAL 6 ANEXO 1

1127/00-IE-DE-3150 CF.06/401.08/8845
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 1 EIXOS 15E À 9E

1127/00-IE-DE-3151 CF.06/400.08/8846
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 2 EIXOS 9E À 4E

 
1127/00-IE-DE-3152 CF.06/400.08/8847

SISTEMAS 
ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 3 EIXOS 3E À 3D

1127/00-IE-DE-3153 CF.06/400.08/8848
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 4 EIXOS 2E À 2D E ANEXO 1

1127/00-IE-DE-3154 CF.06/400.08/8849
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 5 EIXOS 4D À 9D

1127/00-IE-DE-3155 CF.06/400.08/8850
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

PLANTA PARCIAL 6 EIXOS 10D À 15D
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1127/00-IE-DE-3170 CF.06/401.08/8857
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TERRAÇO

PLANTA PARCIAL 1 EIXOS 10E À 6E

1127/00-IE-DE-3171 CF.06/401.08/8858
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TERRAÇO

PLANTA PARCIAL 2 EIXOS 6E À 2E

1127/00-IE-DE-3172 CF.06/401.08/8859
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TERRAÇO

PLANTA PARCIAL 3 EIXOS 2E À 2D

1127/00-IE-DE-3173 CF.06/401.08/8860
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TERRAÇO

PLANTA PARCIAL 4 EIXOS 3EÀ 6D

1127/00-IE-DE-3174 CF.06/401.08/8861
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
TERRAÇO

PLANTA PARCIAL 5 EIXOS 6D À 10D

1127/00-IE-DE-3185 CF.06/401.07/8867
SISTEMAS 

ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO

TERMINAL DE PASSAGEIROS - 
MEZANINO

GALERIA TÉCNICA

 
 
Sistemas eletrônicos 
 
 Detecção e Alarme de Incêndio 
 

1127/00-IC-DE-3583 CF.06/494.08/9585 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 1

1127/00-IC-DE-3584 CF.06/494.08/9586 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 2

1127/00-IC-DE-3585 CF.06/494.08/9587 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 3

1127/00-IC-DE-3586 CF.06/494.08/9588 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 4

1127/00-IC-DE-3587 CF.06/494.08/9589 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 5

1127/00-IC-DE-3588 CF.06/494.08/9590 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. SUBSOLO 6

1127/00-IC-DE-3589 CF.06/494.08/9591 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO 1

1127/00-IC-DE-3710 CF.06/494.08/9592 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO 2

1127/00-IC-DE-3711 CF.06/494.08/9593 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO 3

1127/00-IC-DE-3712 CF.06/494.08/9594 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO 4

1127/00-IC-DE-3713 CF.06/494.08/9595 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO 5

1127/00-IC-DE-3714 CF.06/494.08/9596 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. TÉRREO ANEXO

1127/00-IC-DE-3715 CF.06/494.08/9597 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA - GALERIA TÉCNICA DO 
PAV. TÉRREO

1127/00-IC-DE-3716 CF.06/494.08/9598 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO 1

1127/00-IC-DE-3717 CF.06/494.08/9599 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO 2

1127/00-IC-DE-3718 CF.06/494.08/9600 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO 3

1127/00-IC-DE-3719 CF.06/494.08/9601 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO 4

1127/00-IC-DE-3720 CF.06/494.08/9602 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO 5

1127/00-IC-DE-3721 CF.06/494.08/9603 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA PAV. MEZANINO ANEXO

1127/00-IC-DE-3722 CF.06/494.08/9604 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA - GALERIA TÉCNICA DO 
PAV. MEZANINO

1127/00-IC-DE-3723 CF.06/494.08/9605 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 1

1127/00-IC-DE-3724 CF.06/494.08/9606 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 2

1127/00-IC-DE-3725 CF.06/494.08/9607 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 3

1127/00-IC-DE-3726 CF.06/494.08/9608 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 4

1127/00-IC-DE-3727 CF.06/494.08/9609 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 5

1127/00-IC-DE-3728 CF.06/494.08/9610 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SDAI - SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO

PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 6  
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Sonorização 
 

1127/00-IC-DE-3540 CF.06/463.08/9032 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. SUB SOLO 1
1127/00-IC-DE-3541 CF.06/463.08/9033 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. SUB SOLO 2
1127/00-IC-DE-3542 CF.06/463.08/9034 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. SUB SOLO 3
1127/00-IC-DE-3543 CF.06/463.08/9035 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. SUB SOLO 4
1127/00-IC-DE-3544 CF.06/463.08/9036 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. SUB SOLO 5
1127/00-IC-DE-3546 CF.06/463.08/9038 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO 1
1127/00-IC-DE-3547 CF.06/463.08/9039 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO 2
1127/00-IC-DE-3548 CF.06/463.08/9040 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO 3
1127/00-IC-DE-3549 CF.06/463.08/9041 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO 4
1127/00-IC-DE-3650 CF.06/463.08/9058 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO 5
1127/00-IC-DE-3651 CF.06/463.08/9059 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. TÉRREO ANEXO

1127/00-IC-DE-3652 CF.06/463.08/9060 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA - GALERIA TÉCNICA DO 
PAV. TÉRREO

1127/00-IC-DE-3653 CF.06/463.08/9061 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO 1
1127/00-IC-DE-3654 CF.06/463.08/9062 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO 2
1127/00-IC-DE-3655 CF.06/463.08/9063 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO 3
1127/00-IC-DE-3656 CF.06/463.08/9064 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO 4
1127/00-IC-DE-3657 CF.06/463.08/9065 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO 5

1127/00-IC-DE-3658 CF.06/463.08/9066 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA PAV. MEZANINO ANEXO

1127/00-IC-DE-3659 CF.06/463.08/9523 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA - GALERIA TÉCNICA DO 
PAV. MEZANINO

1127/00-IC-DE-3661 CF.06/463.08/9525 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 2

1127/00-IC-DE-3662 CF.06/463.08/9526 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 3

1127/00-IC-DE-3663 CF.06/463.08/9527 ELETRÔNICA TERMINAL DE PASSAGEIROS SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PLANTA TERRAÇO 
PANORÂMICO 4  

 
Sistemas eletromecânicos 
 
 Ar condicionado 
 

1127/00-IQ-DE-3002 CF.06/432.08/8899 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL PAVIMENTO 
TERREO 1

1127/00-IQ-DE-3003 CF.06/432.08/8900 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL PAVIMENTO 
TERREO 2

1127/00-IQ-DE-3010 CF.06/432.08/8901 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL PAVIMENTO 
TERREO 3

1127/00-IQ-DE-3011 CF.06/432.08/8902 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL PAVIMENTO 
TERREO 4

1127/00-IQ-DE-3012 CF.06/432.08/8903 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL PAVIMENTO 
TERREO 5

1127/00-IQ-DE-3013 CF.06/432.08/8904 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA TÉRREO -  1

1127/00-IQ-DE-3014 CF.06/432.08/8905 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA TÉRREO -  2

1127/00-IQ-DE-3015 CF.06/432.08/8906 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA TÉRREO -  3

1127/00-IQ-DE-3016 CF.06/432.08/8907 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA TÉRREO -  4

1127/00-IQ-DE-3020 CF.06/432.08/8908 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA PARCIAL DO MEZANINO 
1

1127/00-IQ-DE-3021 CF.06/432.08/8909 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA PARCIAL DO MEZANINO 
2

1127/00-IQ-DE-3022 CF.06/432.08/8910 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO MEZANINO 
3

1127/00-IQ-DE-3023 CF.06/432.08/8911 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO MEZANINO 
4

1127/00-IQ-DE-3024 CF.06/432.08/8912 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO MEZANINO 
5

1127/00-IQ-DE-3025 CF.06/432.08/8913 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA MEZANINO -  1

1127/00-IQ-DE-3026 CF.06/432.08/8914 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA MEZANINO -  2  
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1127/00-IQ-DE-3030 CF.06/432.08/8915 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS

PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA MEZANINO -  3

1127/00-IQ-DE-3031 CF.06/432.08/8916 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  PARCIAL GALERIA 
TECNICA MEZANINO -  4

1127/00-IQ-DE-3033 CF.06/432.07/8918 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS DETALHES TIPICOS

1127/00-IQ-DE-3052 CF.06/432.08/8924 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO - 
DUTOS

1127/00-IQ-DE-3060 CF.06/432.08/8926 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERREO 1 - 
HIDRAULICA

1127/00-IQ-DE-3061 CF.06/432.08/8927 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERREO 2 - 
HIDRAULICA

1127/00-IQ-DE-3070 CF.06/432.08/8929 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA PARCIAL GALERIA 
TECNICA DO TERREO- 
HIDRAULICA

1127/00-IQ-DE-3071 CF.06/432.08/8930 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS
PLANTA PARCIAL GALERIA 
TECNICA MEZANINO - 
HIDRAULICA

1127/00-IQ-DE-3072 CF.06/432.08/8931 AR CONDICIONADO TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA PARCIAL DO TERRAÇO- 
HIDRAULICA

1127/00-IQ-DE-3080 CF.26/432.08/8932 AR CONDICIONADO CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) PLANTA DA CENTRAL DE ÁGUA 
GELADA

1127/00-IQ-DE-3081 CF.26/432.11/8933 AR CONDICIONADO CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) CORTES DA CENTRAL DE ÁGUA 
GELADA

1127/00-IQ-DE-3082 CF.26/432.08/8934 AR CONDICIONADO CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) PLANTA DA TORRE DE ÁGUA 
FRIA E ÁGUA QUENTE

1127/00-IQ-DE-3083 CF.26/432.08/8935 AR CONDICIONADO CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) PLANTA GERAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA

1127/00-IQ-DE-3084 CF.26/432.08/8936 AR CONDICIONADO CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) PLANTA GERAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA

1127/00-IQ-DE-3090 CF.01/432.23/8938 AR CONDICIONADO GERAL FLUXOGRAMA HIDRÁULICO DE 
ÁGUA GELADA  


