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2 — TODAS AS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE SERAO

| DE ACO GALVANIZADO A FOGO, E 0S ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS SERAO DE PVC RIGIDO.
, — _- - 3 — AO LONGO DE TODAS AS ELETROCALHAS SERA LANCADO 1 CABO DE COBRE NU, #70mm2, PARA
| ATERRAMENTO.
- -_ -— 4 — O ESPAGAMENTO TIPICO DE FIXAGCAO DOS ELETRODUTOS SERA DE 1,50m, NOS TRECHOS RETOS.

O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE FIXACOES SERA DE 2,50m. SEMPRE QUE HOUVER MUDANCA
DE DIREGAO TAMBEM HAVERA FIXAGAO.
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.H._. ELETROCALHA EM CHAPA DE AGO PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO, REF. MG 2000 DA
1 — MEGA OU EQUIVALENTE TECNICO, NAS DIMENSOES 200x100mm OU INDICADAS, (VER NOTA 7).
— — — ._.HIIH._. ELETROCALHA EM CHAPA DE AGO PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO,
= —— INSTALADA SOB A LAJE DO PAVIMENTO DO SUBSOLO.
| _______ ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, ROSCA NPT, INSTALADO
_ APARENTE, REF. APOLO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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| QF2.1P /2P _ ROSCA NPT, A PROVA DE GASES, VAPORES E PO.
/ [ — _ —1 QF QUADRO DE FORGA, CIRCUITOS NORMAIS.
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5 — O ESPAGAMENTO ENTRE PONTOS DE FIXACOES NAS ELETROCALHAS SERA 2,50m, E SEMPRE QUE
HOUVER MUDANGA DE DIRECAOQ.

6 — TODOS OS CABOS, DA INSTALACAO, DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLACAO ANTICHAMA, DE PVC,
CLASSE 0,6/1kV. 70°C, REF. AFUMEX DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO.

7 — AS ELETROCALHAS MOSTRADAS NO PROJETO DE DISTRIBUICAO DE FORCA POSSUIRAQ SEPTO
CENTRAL DIVISOR PARA 0OS CIRCUITOS NORMAIS E DE EMERGENCIA.
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