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DETALHE O1

DESEMBARQUE DOMESTICO
W.C'S FEM./MASC. E ADAPTADO

ESC.: 1/50

INSTALACAO DE AGUA

0 N O O p

ESPECIFICAGOES

TUBULAGAO E CONEXOES SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL.
OS TESTES DE PRESSAO SERAO FEITOS COM BOMBA APROPRIADA, COM O DOBRO DA

PRESSAO DE SERVIGO E DEVE PERMANECER CONSTANTE DURANTE 24 HORAS.

NOS BARRILETES, TOPOS DE COLUNA E TUBULACAO DE RECALQUE, UTILIZAR CURVAS E

NAO JOELHOS.

A VEDAGAO SERA COM FITA DE TEFLON PARA PVC.

NOS CRUZAMENTOS COM A TUBULAGAO DE ESGOTOS, A DE AGUA PASSARA SOBRE AQUELA.
— DIAMETRO
REGISTROS EM METAL, COM ACABAMENTO EM CANOPLA CROMADA.
—  VALVULAS

MINIMO NAO DIMENSIONADO: 20 mm.

DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO.

LEGENDA

t
b

—b— %

7

— TUBULAGAO DE AGUA FRIA PELA PAREDE.

— TUBULAGAO DE AGUA FRIA PELO PISO OU TETO.
— JOELHO DE 90~

— TE DE 90

— REGISTRO DE GAVETA (DIAMETRO VARIAVEL)

— VALVULA DE DESCARGA DE 1. 1/2"

— INDICAGAO DE COLUNA DE AGUA FRIA
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DET_01/VISTA 03
W.C ADAPTADO DESEMB.

ESC.: 1/25
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DET_01/VISTA 04
W.C ADAPTADO DESEMB.

ESC.: 1/25

DET_01/VISTA 05
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MAPA CHAVE

ESC.: 1/750

REV.

MODIFICAGAO

DATA

PROJETISTA

DESENHISTA

28 INFRAERO

siTio

AEROPORTO DE CAMPO GRANDE

AREA DO SiTIO

TERMINAL DE PASSAGEIROS

ESCALA

INDICADA

DATA

DESENHISTA

NOV/2011 CLAUDIO

ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE

INSTALACAO PREDIAL DE AGUA

DET_01/VISTA 06

W.C MASC. DESEMBARQUE

ESC.: 1/25

DET_O1/VISTA Q7
W.C MASC. DESEMBARQUE

ESC.: 1/25

AUTOR DO PROJETO

CREA UF

FLORISVALDO DE OLIVEIRA JR  14.360/D-MS

TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO

DETALHE 01: BANHEIROS DESEMBARQUE

VALIDADO POR

CREA UF

RAFAELE DIB U. DE FREITAS 86.556/D-MG

TIPO DE OBRA

REFORMA/AMPLIACAO

CLASSE DO PROJETO

PROJETO BASICO

APROVADO POR

CREA UF

ANDRE EMANUEL S. MENEGHIN 10.949/D-DF

SUBSTITUIA

SUBSTITUIDA POR

RUBRICA DO AUTOR

REGISTRO DE ARQUIVO

CODIFICAGAO

CG.06/506.07/000499/00




