LEGENDA

Ligar no circuito existente —] 1) 1} 1) 1] T T T T 1T 1

PORTA DE ABRIR (2x 1 FL)

A
] - N
ELETROCALHA DESCE

ESQUADRIA FIXA MODULADA 01 ‘

_

N —_]

ESQUADRIA FIXA MODULADA 01 PORTA DE ABRIR (2x 1 FL)

xtow o e mss 4 ELETROCALHA SOBE

: Ps W DERIVAGAO DE TELEMATICA POR
ELETRODUTO CORRUGADO

=Y
yAl

ELETROCALHA DE TELEMATICA

TOMADA DE USO GERAL H=30CM

TOMADA DE USO GERAL H=120CM

TOMADA DE USO GERAL H=200CM

TOMADA EXISTENTE

RETAR(E] VHGVHD
=2
I\

147 X4 VIHAvNos3

TOMADA 5 POLOS (3F/N/T)

1830
1830

TOMADA PARA AR CONDICIONADO

| 4x16w 4x18w 4x18w 418w

gar no circuito existefite

TOMADA PARA PERFILADO

1d¥ ¥XI4 VINAVYNOST

™
>
'S
™
>
. =
13

C

N

LUMINARIA 2X18W
x18w

1dv ¥XId VIMAYNOS3
147 ¥XI4 VIdavnos3a
N

/'\
N

LUMINARIA 4X16W

% 4x16w
_
_
il

— — — — CABO MULTIPOLAR

T4v vXI4 VIHAvNOsS3

) -

3275

* ELETROCALHA 50X75MM

3302

PERFILADO 38X38MM

yA)

01 q

=
yAl

PERFILADO EXISTENTE

;
|

20

— — — — ELETRODUTO CORRUGADO

: 20 | 1048 3 =

147 ¥XI4 VIMavnos3a

Tdv vXI4 VIAvYNOs3
]

1425
1452

L e e

589

PLANTA DE ELETROCALHAS DE TELEMATICA PLANTA DE ELETROCALHAS DE TELEMATICA

hY V4 []
esc.: 1/100 sobrepostas a rede elétrica e forro
N | PONTO | FINALIDADE LOCAL 10 1 STVV Divisa OIT banho do embarque remoto
1 1 STVV Esteira externa 11 1 STVV Ao lado da porta de saida Interna OIT e MopirIeAgRo > ORI presET prmeve
SiTIO
2 1 STWV Esteira externa 12 1 STVV Ao lado da porta de saida OIT lado Terra h, /
26 INFRAERO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHG
3 1 SIV Esteira interna lado TERRA 13 1 DADOS Balcdo LL
AREA DO SITIO
H H ~ ESCALA DATA DESENHISTA
4 1 SIV Esteira interna lado AR 14 1 DADOS | Balcio LL indicada JUL/2012 MARCIA TERMINAL DE PASSAGEIROS 1
5 1 STVV Paralelo faixada leste lado AR 15 1 S|V Esteira interna lado TERRA APOIO TECNICO " CREA UF | ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE
6 1 DADOS | Coluna da porta lado AR 16 1 SIV Esteira interna lado AR - TELEMATICA
ELABORADOR CREA UF TIPO/ESPECIFICAGAO DO DOCUMENTO
7 1 DADOS Coluna da porta lado AR
P 7] 1 WIFI | AO centro da eletrocalha de 200x50mm bach. Marcelo Barragén  matr 13594-19 | PLANTA de INFRAESTRUTURA DE REDE
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9 1 STVV Divisa OIT sala de embarque remoto arq.Laura Calegari AMPLIACAO BASICO
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