Relatorio de Patologias e
Anomalias em Pecas
Concretadas na Obra do TPS
Ampliacao.

Bloco B9 - Subsolo.
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Levantamento em Pecas de Estrutura de Concreto (Blocos de coroamento, vigas baldrames .
e pilares) no Bloco B9, entre os Eixos 39 ao 41 - (Pavimento sub Solo). L R
i
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Imagem n.° 5663_16/06/2014 : Mostra fissura no concreto da mureta de contorno no
Tanque de Termo Acumulagdo, entre os eixos 39 e 40 proximo ao pilar P94b;
necessitando de reparos.
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Imagem n.° 5664_16/06/2014 : Mostra fissura no concreto da viga baldrame (VB.-
1.149) entre os eixos 39 e 40 proximo ao pilar P95; necessitando de reparos.
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Imagem n.° 5665_16/06/2014 : Mostra fissura no concreto da mureta de contorno no
Tanque de Termo Acumulag?o, entre os eixos 39 e 40 proximo ao pilar P95; necessitando

de reparos.

Imagem n.° 5666_16/06/2014 : : Mostra fissura no concreto da mureta de contorno e
bexiga no concreto da parede do Tanque de Termo Acumulagio, entre os eixos 39 € 40

proximo ao pilar P95; necessitando de reparos.
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Imagem n.° 5667_16/06/2014 : :

na lateral com anomalias tipo face sem alinhamento e cantos com arestas com mal
acabamento; necessitando de reparos.

”_.Imagem n.’ 5668_16/06/2014 : Mostra fissura no concreto da mureta de contorno no |
Tanque de Termo Acumulagdo, entre os eixos 40 e 41 proximo ao pilar P95; necessitando
de reparos.
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n.° 5669_16/06/2014 : Mostra concreto do pilar P96 do Eixo 41, com

bexigas na lateral por concreto mal adensado e cantos com arestas com mal
acabamento; necessitando de reparos.
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Imagem n.° 5670_16/06/2014 : Mostra concreto do pilar P96 do Eixo 41 mal
adensado e cantos com arestas com mal acabamento; necessitando de reparos.
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lateral com anomalias tipo face sem alinhamento e cantos com arestas com mal
acabamento; necessitando de reparos.
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Imagem n.° 5677_16/06/2014 : : Mostra fissura no concreto da mureta de contorno
no Tanque de Termo Acumulagdo, entre os eixos 40 e 41 proximo ao pilar P71;
necessitando de reparos.
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1. A identificacio das fotografias (numeracio e data) deste tra —mesma—’

constante no arquivo geral de acompanhamento dos servigos, e foi mantida para
facilitar seu rastreio.

2. As ocorréncias de patologias e anomalias em pec¢as de concreto mostradas neste
trabalho irdo necessitar de reparos, conforme orientacio e procedimentos de
eventual especialista em recuperacio estrutural. A deteccio das mesmas sé foi
possivel apos as operacdes de desforma e posterior limpeza do local da obra, tarefa
iniciada apés a suspensio total de atividades pelo Consércio CPM.

Fortaleza, 18 de junho de 2014.
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