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Tmagem n.° 0008_09/06/2014 : Mostra anomalia por excesso de concreto em cura
final sobre a laje do pavimento térreo, proximo ao pilar P58 do Eixo 27, entre as V.B5+1.9
e V.B5+1.10; Que devera ser removida e necessitard de reparos conforme orientagdo e
procedimentos de especialista em recuperagéo estrutural.

Imagem n.° 0010_09/06/2014 : Mostra anomalias por falta de prumo e alinhamento na
lateral e patologias nas arestas dos cantos mal definidas do pilar P34b Eixo 27; Que devera ser
reparadas conforme orientagdo ¢ procedimentos de especialista em recuperagdo estrutural.
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reparadas conforme orientagdo e procedimentos de especialista em recuperagéo estrutural.

wImagem n.° 0011_09/06/2014 : Mostra patologi por concreto danificado no momento |
da desformas e nas arestas dos cantos mal definidas do pilar P10b Eixo 27; Que devera ser

Imagem n.° 0012 / 0013_09/06/2014 : Mostra anomalias por falta de prumo e alinhamento
na lateral e patologias nas arestas dos cantos mal definidas do pilar P11 do Eixo 28; Que deveré ser
reparadas conforme orientago e procedimentos de especialista em recuperagdo estrutural.
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0014_09/06/2014 : Mostra anomalias por falta de prumo e alinhamento na lateral

e patologias nas arestas dos cantos mal definidas do pilar P12 do Eixo 29; Que deverd ser reparadas
conforme orientagdo e procedimentos de especialista em recuperagdo estrutural.

Imagem n.° 0015 / 0016_09//2014 ¢ Mostra anomalias or falta de prumo e alinhamento
na lateral e patologias nas arestas dos cantos mal definidas do pilar P59 do Eixo 28; Que devera ser
reparadas conforme orientagéo e procedimentos de especialista em recuperagdo estrutural.
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Imagem n.° 0017 | 09/06/2014 Mostra patologla no concreto da viga V.B5+1.9 por
adensamento mal executado, proximo ao pilar P60 do Eixo 29; Que devera ser reparadas conforme
orientagdo e procedimentos de especialista em recuperacdo estrutural.

Notas :

1. A identificacio das fotografias (numeracio e data) deste trabalho é a mesma
constante no arquivo geral de acompanhamento dos servicos, e foi mantida para
facilitar seu rastreio.

2. As ocorréncias de patologias e anomalias em pec¢as de concreto mostradas neste
trabalho irdo necessitar de reparos, conforme orientacio e procedimentos de
eventual especialista em recuperacio estrutural. A detec¢io das mesmas s6 foi
possivel apés as operacgdes de desforma e posterior limpeza do local da obra, tarefa
iniciada apés a suspensdo total de atividades pelo Consércio CPM.

Fortaleza, 11 de junho de 2014.
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