
 
INFRAERO RJ.06/432.92/2073/00 51/58   

 

A medição será efetuada por metro linear de condutor instalado, conforme projeto. 

 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.03 

Descrição dos Serviços: ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DO SELT 3E 

 

Para a alimentação das bombas ao lado do Shaft 4E, além da instalação do QFCCM, deverá ser 
executada ainda uma adequação das instalações elétricas no Selt 3E para viabilizar a 
alimentação das bombas, conforme previsto originalmente no projeto. 

O escopo dos serviços de elétrica previsto para as adequações do SELT3 consistirá basicamente 
de: 

1. Instalação de um Cofre de Derivação tipo Plug In no Bus Way; 

2. Instalação de um QDC para remanejamento da alimentação dos concessionários; 

3. Interligação do QDC com chave Plug in do Bus Way; 

4. Remanejamento dos Concessionários; 

5. Revisão do QFCM 313 E 

 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.03.01 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COFRES DE DERIVAÇÃO 

CONSTITUÍDOS COM CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR E FUSÍVEL.  

CH-600A/FUS.500A 

 

O COFRE DE DERIVAÇÃO DO BUSWAY deverá  ser do tipo plug-in sob tensão. O contato com as 
barras condutoras deverá ser realizado por meio de pinças de cobre estanhadas em conjunto 
com um bloco de garfos que secciona a passagem de tensão quando o cofre estiver com a 
tampa aberta. 

Deve ser previsto o contato de aterramento entre o cofre e o barramento blindado. 

Os cofres deverão garantir a segurança do operador quando da substituição ou colocação dos 
respectivos dispositivos de proteção. 

O dispositivo de proteção a ser fornecido com o cofre deverá ser um disjuntor tripolar 
termomagnético de capacidade nominal e de curto circuito conforme projeto. 
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As características construtivas e maiores detalhes estão no documento SDU/TPS/450-ET-1008-
RC.  

 

FUSÍVEIS NH PARA OS COFRES DE DERIVAÇÃO DE 500A 

Fabricação Siemens ou equivalente técnico, de acordo com as amperagens descritas no 
projeto SDU/TPS/451.1028-RB. 

 

SEALTUB DE 4” 

Eletroduto flexível em fita de aço zincada, tipo sealtub, seção 3", cobreada ou estanhada, 
revestido externamente com PVC na cor preta, ref. Indel modelo Indelflex ou equivalente 
técnico. 

Este eletroduto será utilizado na proteção dos alimentadores dos cofres de derivação dos 
busways até a infraestrutura que serve aos os quadros. 

 

Observações:  

 

Todos os materiais empregados na montagem do cofre de derivação, assim como na 
instalação do mesmo, deverão ser novos e de boa qualidade.  

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
Cofre de Derivação e ao seu perfeito funcionamento, incluindo os fusíveis NH, seal 
tube, , fixações, ligações dos cabos através de conectores e os serviços auxiliares de 
construção civil (execução de bases, rasgos na alvenaria e outros). 

A medição será efetuada por unidade instalada e colocada em operação, conforme 
projeto. 

O Cofre de Derivação, terá condição especial de medição e pagamento uma vez que a 
luz dos critérios de medição e pagamento foi enquadrado na Modalidade A – 
Equipamentos. 

A medição será efetuada, proporcionalmente em função do avanço da instalação de 
cada unidade, após a finalização de cada uma das etapas descritas abaixo. 

 

1. Colocação do Pedido na Fábrica – 20% 

2. Entrega do Cofre no Canteiro de Obras – 40% 

3. Conclusão da Instalação – 30% 

4. Entrada em Operação - 10% 
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Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.03.02 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
CONCESSIONÁRIO 

 QDC-313E-A PARA 20 MEDIDORES (PDMD), 

CONFORME PROJETO NUMERO SDU/TPS/450.1179-RA  

REFERENCIA PRECISA , ELETRO Z OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CONCESSIONÁRIOS 

O quadro deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, materiais e acessórios 
especificados a seguir, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao seu 
perfeito funcionamento. 

O quadro deverá seguir o padrão da concessionária de energia local. 

Deverão ser utilizadas plaquetas de identificação dos quadros conforme projeto da 
contratante. 

 

Características Elétricas  

·  Tensão nominal: 380/220V 

·  Classe de tensão: 600V 

·  Frequência: 60 Hz 

·  Corrente nominal: conforme projeto 

·  Corrente de curto circuito trifásico simétrico: 10 KA 

·  Número de barramentos: 3Æ + N + T 

 

As Características Construtivas deverão obedecer a Especificação Técnica  do QDC 

SDU/TPS/450-ET-1014-RC.  

 

Observações:  

 

Todos os materiais empregados na montagem do cofre de derivação, assim como na 
instalação do mesmo, deverão ser novos e de boa qualidade.  
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Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
QDC – Quadro de Distribuição de Concessionários e ao seu perfeito funcionamento, 
incluindo fixações, ligações dos cabos através de conectores e os serviços auxiliares 
de construção civil (execução de bases, rasgos na alvenaria e outros). 

A medição será efetuada por unidade instalada e colocada em operação, conforme 
projeto. 

O QDC – Quadro de Distribuição de Concessionários, terá condição especial de 
medição e pagamento uma vez que a luz dos critérios de medição e pagamento foi 
enquadrado na Modalidade A – Equipamentos. 

A medição será efetuada, proporcionalmente em função do avanço da instalação de 
cada unidade, após a finalização de cada uma das etapas descritas abaixo. 

 

1. Colocação do Pedido na Fábrica – 20% 

2. Entrega do Quadro no Canteiro de Obras – 40% 

3. Conclusão da Instalação – 30% 

4. Entrada em Operação - 10% 

 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.03.04 

Descrição dos Serviços: REMANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CONCESSÕES 

 

Caberá a contratada o remanejamento dos circuitos de alimentação das concessionárias do 
QFCME 313E para o novo QDC 313E. 

O remanejamento dos circuitos deverá ser programado e executado sob coordenação da 
manutenção do aeroporto, a quem caberá a negociação e planejamento da data e horário 
adequado a execução dos serviços, durante a madrugada, sem prejudicar a operação do 
concessionário. 

A contratada deverá fornecer e instalar novos cabos do QDC até as concessões. 

A critério da fiscalização, quando for possível o simples remanejamento dos cabos, os cabos 
não deverão ser trocados. 

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à interligação do 
concessionário ao QDC – Quadro de Distribuição de Concessionários e ao seu 
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perfeito funcionamento, incluindo fixações, ligações dos cabos através de conectores e 
os serviços auxiliares de construção civil (execução de bases, rasgos na alvenaria e 
outros). 

A medição será efetuada por unidade instalada e colocada em operação, conforme 
projeto. 

 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.03.04.009 

Descrição dos Serviços: REVISÃO DO QUADRO QFCM 313E 

 

Após o remanejamento dos circuitos de alimentação das concessões o quadro deverá ser 
revisado pela contratada. 

Esta revisão consistirá basicamente de: 

·  Troca dos 7 disjuntores de 30 A; 

·  Troca dos barramentos; 

·  Troca das 2 calhas; 

·  Recolocação das placas de identificação; 

·  Identificar e anilhar os cabos internos do quadro; 

 

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e satisfazer rigorosamente este Caderno de Encargos, salvo disposições expressas e 
estabelecidas pelas Especificações Complementares constantes na Especificação Técnica SDU-
TPS-450-ET-1005-R1 que trata dos QFCM -  Quadro de Força e Comando de Motores. 

Os componentes retirados deverão ser entregues à manutenção do aeroporto. 

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
disjuntores, barramentos, calhas, placas de identificação, anilhas e demais materiais, 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à revisão do QFCM 313E, e 
ao seu perfeito funcionamento, incluindo fixações, ligações dos cabos através de 
conectores. 

A medição será efetuada por unidade revisada e colocada em operação, conforme 
projeto. 
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Código do item: 
(planilha de orçamento) 

 
 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS 

 

Descrição: 

A automação prevista, nesta etapa, para as bombas consistirá somente da instalação de um 
sensor de pressão na descarga da bomba que deverá se comunicar diretamente com o 
inversor de frequência, visando controlar a pressão na descarga da bomba. 

Para viabilizar esse loop de controle, o Variador de Frequencia, instalado no quadro elétrico, 
deverá ser capaz de receber e processar o sinal do sensor de pressão de forma a viabilizar o 
ajuste da rotação do motor elétrico da bomba 

 

 

Para a automação da Casa de Bombas está previsto o fornecimento e instalação da 
da infraestrutura listados na tabela abaixo: 

·  Eletroduto diamentro ¾; 

·  Cabo de Sinal 0,5 mm2 

·  Transmissor de Pressão para água 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.01.03.008 
02.01.02.03.008 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO A 
FOGO DO TIPO SEMI-PESADO OU PESADO 

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento 
dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
instalação, incluindo cortes, roscas, remoção de rebarbas, fixação, emendas de 
luvas, execução de curvas, demais acessórios e todos os serviços auxiliares de 
construção civil necessários. 

 

A medição será efetuada por metro de eletroduto instalado,conforme projeto. 
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Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.01.03.009 
02.01.02.03.009 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS  

 de cobre para instrumentação, seção 0,5 mm2, isolação em PVC 70 °C 
(PV/A) 300 V, cobertura em PVC, encordoamento classe 2, com 
blindagem em fita de poliéster aluminizada e condutor dreno em cobre 
estanhado - NBR 10300 - Referência: Nexans, Poliron, Prysmian ou 
equivalente técnico. 

 

Os cabos utilizados deverão ser compatíveis com os instrumentos de controle e quadro 
elétrico utilizado pela contratada: 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação dos 
cabos e fios, incluindo os arames-guias, puxamento dos cabos, lubrificantes, 
conectores, emendas e derivações com conectores e terminais, isolamento, 
identificação e demais serviços auxiliares. 

 

A medição será efetuada por metro linear de cabo de sinal instalado, conforme 
projeto. 

 

Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.01.03.010 
02.01.02.03.010 

Descrição dos Serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO PARA 
ÁGUA, FAIXA DE TRABALHO 0 A 10 KG/CM2, SINAL DE SAÍDA 4-20MA, 
PRECISÃO 1% DA FAIXA REF.:PWXX05S VERIS OU EQUIVALENTE, , 
ACOMPANHADO DE MEIA LUVA DE AÇO, NIPLES E VÁLVULA GAVETA 

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento do 
transmissor de pressão, meia-luva de aço, materiais, ferramentas, equipamentos e 
mão-de-obra necessários à execução dos serviços, conforme o projeto, incluindo 
todos os materiais acessórios, elementos de fixação, eletrodos, lubrificantes, 
dispositivos elétricos, solda, pintura, serviços auxiliares de construção civil e demais 
necessários a montagem do equipamento na Casa de Bombas. 

 

A medição será efetuada por unidade instalada, conforme o projeto. 
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Código do item: 
(planilha de orçamento) 

02.01.01.04 
02.01.02.04 

Descrição dos Serviços: LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO DAS CASAS DE BOMBAS 

 

Para efeito de planejamento e medição dos serviços, no Project, foi considerado o item 
Liberação para Operação das Bombas. 

O valor deste item deverá ser composto pelas parcelas de colocação em operação previstas no 
fornecimento das bombas e dos respectivos quadros elétricos que serão instalados para 
alimentar as bombas. 

 

Medição: 

Este preço deverá compreender todas as eventuais despesas, ainda necessárias, para 
a liberação para operação das bombas, de seus quadros elétricos, automação e 
demais instalações necessários a conclusão da montagem dos equipamentos na Casa 
de Bombas. 

 

A medição será efetuada por Casa de Bomba liberada para operação, conforme o 
projeto. 


